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仕 様 書 

 

１．概 要 

 （１）使用場所    奈良県立医科大学 

 （２）受電場所    奈良県橿原市四条町８４０番地 

 （３）業種及び用途  大学及び病院 

 

２．仕 様 

 （１）電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、発電設備等 

   ア 電気方式        交流三相３線式 

   イ 標準電圧        ２０，０００Ｖ 

   ウ 計量電圧        ２０，０００Ｖ 

   エ 標準周波数             ６０Hz 

   オ 受電方式           ２回線受電 

   カ 発電設備          別紙１のとおり 

           

    

 （２）契約電力、予定使用電力量 

   ア 契約電力（契約上使用できる最大電力をいい、30 分最大需要電力計により計量さ          

れる値が原則としてこれを超えないものとする。） 

   （ａ）契約電力（常時電力）     ５，５００kＷ 

   （ｂ）契約電力（予備電力）     ５，５００kＷ 

     （常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため、 

常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で､予備電線路により受電する。） 

   

 イ 予定使用電力量      ２６，３８０，０００kＷh 

    （令和５年１２月１日～令和６年１１月３０日までの使用電力量見込み） 

 

   （ａ）各月の電力使用計画および実績（最大需要電力，使用電力量）別紙２のとおり 

   （ｂ）季節および時間帯別の電力使用計画            別紙３のとおり 

   

   

（３）契約使用期間 

令和５年１２月１日０時から令和６年１１月３０日２４時まで 

 

（４）需給地点          

奈良県立医科大学構内特高開閉所の断路器１次側（電源側）接続点とする。 

 

（５）電気工作物の財産分界点 

（４）に同じ。 

         

 （６）保安上の責任分界点 

（４）に同じ。 
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（７）検針日および計量 

     検針日は毎月１日とし、計量は自動検針装置により記録された値によるものとする。 

      

 （８）代金の算定期間 

     代金の算定期間は、毎月１日から当該月の末日までの期間とする。 

 

 （９）料金制度 

     料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定するこ 

     とができるものとする。 

     

 （10）力率 

   ア 力率保持のため、進相コンデンサーを設置している。 

     イ 契約期間における予定平均力率は、１００％とする。 

   ウ 供給者は契約期間において、その月の平均力率により、力率割引および割増しを行う 

      ことができるものとする。 

         なお、力率割引および力率割増しの方法については、需要者・供給者が協議の上、  

定めた約款等によるものとする。 

 

 （11）燃料費調整 

      発電に要する燃料価格が変動した場合は、供給者は電力量料金の調整を行うことが 

できる。調整の方法については、需要者・供給者が協議のうえ定めた約款等によるも 

のとする。ただし、当該地域を所轄するみなし小売電気事業者が採用する燃料費調整

単価の上限を超えないものとする。 

      なお、入札価格の算定にあたって、燃料調整単価は入札当月に適用される額を用 

いるものとする。 

 

 (12) 賦課金 

     電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課

金については、供給者が定めた供給条件の規定によるものとする。 

なお、入札価格の算定にあたって、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、入札当月

に適用される額を用いるものとする。 

 

 （13）受電日報 

     受電日報を提供する事とする。３０分単位の受電電力量が記載されたものを想定して

いる。また、供給者の公式ホームページから閲覧でき、電子データで１ヶ月分まとめて

ダウンロードが出来る事を合わせて想定している。 

 

（14）その他 

    本件需要施設は過去に新電力との契約実績があり、自動検針装置（スマートメーター）

が設置済みである。また、前年度からの契約電力の増減はないものとする。 
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別紙１ 

 

 

発 電 設 備 

 

 

① （系統連系無し） 

発電設備は以下のとおり。 
 

No 

 

ﾒｰｶｰ名 

 

型 式 

 

製造番号 

 

電 圧 

（kＶ） 

 

発電方式 

 

用途 

 

定格出力

（kＷ） 

 

設 置 

年月日 

 

備 考 

 

１ 

 

ﾔﾝﾏｰ 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 

YAP300ES

-6R 

 

MJZ016E 

 

0.2 

 

ＤＥ 

 

非常用 

 

240 

 

H3.6.1 

 

停電時の非常用電源 

 

２ 

 

         

 

３ 

 

         

 

４ 

 

         

 

５ 

 

         

 

 

 

② （系統連系有り） 

供給設備に電気的に接続している発電設備は以下のとおり。 
 

No 

 

ﾒｰｶｰ名 

 

型 式 

 

製造番号 

 

電 圧 

(kＶ) 

 

発電方式 

 

用途 

 

定格出力

（kＷ） 

 

系統連系 

年月日 

 

定期点検 

予定時期 

 

 

備 考 

 

１ 

 

 

明電舎 

 

ED－AF 

 

4B6860R 

 

6 

 

ＤＥ 

 

常用 

 

2,000 

 

H31.4.1 

 

 

R5.11 

 

 

２ 

 

 

明電舎 

 

E－AF 

 

8S8237R1 

 

6 

 

ＤＥ 

 

常用 

 

2,000 

 

H9.5.24 

 

R5.11 

 

 

３ 

 

          

 

４ 

 

          

 

５ 
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別紙２ 

 

 

各月の電力使用計画および実績 

 

 

各月の電力使用計画 

 

   

 

常     時 

契 約 電 力 

（kＷ） 

 

30 分 最 大 

需 要 電 力 

（kＷ） 

 

使用電力量 

（kＷh） 

 

力率 

(％) 
 

５年１２月 ５，５００  ４，８００ ２，３３０，０００ 100 
 

６年 １月 ５，５００  ４，９５０ ２，４００，０００ 100 
 

６年 ２月 ５，５００  ４，８００ ２，０９０，０００ 100 
 

６年 ３月 ５，５００  ４，３５０ ２，０２０，０００ 100 
 

６年 ４月 ５，５００ ４，２００ １，７８０，０００ 100 
  

６年 ５月 ５，５００  ４，６００ １，９６０，０００ 100 
 

６年 ６月 ５，５００  ５，２００ ２，２５０，０００ 100 
 

６年 ７月 ５，５００  ５，４００ ２，６００，０００ 100 
 

６年 ８月 ５，５００  ５，４００ ２，６５０，０００ 100 
 

６年 ９月 ５，５００  ５，３００ ２，４００，０００ 100 
 

６年１０月 ５，５００  ５，０００ ２，０００，０００ 100 
 

６年１１月 ５，５００  ４，２００ １，９００，０００ 100 

予 想 合 計             ２６，３８０，０００ 100 

 

電力使用実績 

   
 

常     時 

契 約 電 力 

（kＷ） 

 

30 分 最 大 

需 要 電 力 

（kＷ） 

 

使用電力量 

（kＷｈ） 

 

力率 

(％) 

４年 ７月 ５，５００  ５，３７６  ２，５４３，０２０ 100 
 

４年 ８月 ５，５００ ５，５１１  ２，６５８，５３４ 100 
 

４年 ９月 ５，５００ ５，３１９  ２，４１８，５６８ 100 
 

４年１０月 ５，５００  ４，９９５ １，９９３，０００ 100 
 

４年１１月 ５，５００  ４，２７０ １，９３０，５６６ 100 
  

４年１２月 ５，５００  ４，８２４  ２，３０８，２９４ 100 
 

５年 １月 ５，５００  ４，９８１  ２，３９６，４４５ 100 
 

５年 ２月 ５，５００  ４，７９４  ２，１１３，７６９ 100 
 

５年 ３月 ５，５００  ４，３７３ ２，０２４，１８８ 100 
 

５年 ４月 ５，５００  ４，２０２ １，７９３，９０１ 100 
 

５年 ５月 ５，５００  ４，５２１  １，９６５，４０８ 100 
 

５年 ６月 ５，５００ ５,１０９  ２，２０４，５５３ 100 
 

実 績 合 計             ２６，３５０，２４６ 100 
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別紙３ 

 

 

季節および時間帯別の電力使用計画 

 

 

    

電力量（ｋＷｈ） 
 

時間帯１ 
 

時間帯２ 
 

時間帯３ 
 

 ５年 １２月  １，３１４，０００  １，０１６，０００ 
 

 ６年  １月  １，３５４，０００  １，０４６，０００ 
 

 ６年  ２月  １，１７９，０００    ９１１，０００ 
 

 ６年  ３月  １，１３９，０００    ８８１，０００ 
 

 ６年  ４月  １，００４，０００    ７７６，０００ 
  

 ６年  ５月  １，１０５，０００    ８５５，０００ 
 

 ６年  ６月  １，２６９，０００    ９８１，０００ 
 

 ６年  ７月    ７５４，０００ ６９２，０００  １，１５４，０００ 
 

 ６年  ８月    ７６８，０００  ７０５，０００  １，１７７，０００ 
 

 ６年  ９月    ６９６，０００ ６３８，０００  １，０６６，０００ 
 

 ６年 １０月  １，１２８，０００    ８７２，０００ 
 

 ６年 １１月  １，０７２，０００    ８２８，０００ 

時間帯別の合計 
 

２，２１８，０００  
 

１２，５９９，０００ 
 

１１，５６３，０００ 

合  計 
 

 

２６，３８０，０００ 

 

・時間帯１：夏季（7 月 1 日から 9 月 30 日）の毎日 10 時から 17 時までの時間をいう。 

ただし、下記に定める休日を除く。 

 

・時間帯２：毎日 8 時から 22 時までの時間をいう。ただし、時間帯１および下記に定める 

       休日を除く。 

 

・時間帯３：時間帯１および時間帯２以外の時間をいう。 

 

・休日：  土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日 

1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日とする。 

 


